
Ohjeita

Kohde

Rakennustyyppi Päiväkoti

Tilavuus (RH1‐lomake) 6450 m3

Rakennuksen kokonaisala 1603 m2

Lämmin nettoala Anetto 1456 m2

E‐luku 73 kWh/m2 ,a

Suuniteltu käyttäjien lukumäärä 120 hlö

Sisäilmaluokka  S2

Tavoitteet ja suunnitelma Suunniteltu Toteutunut Yksikkö

Ilmanvaihto, kokonaispoistoilmamäärä 3,7 3,5 m3/s

Ilmanvaihto, erillispoistojen ilmamäärä 0,8 m3/s

Ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö Hiv 1,43 2,01 kW/K

Vaipan ominaislämpöhäviö Hjoht 0,42 0,42 kW/K

Lämmin käyttövesi, keskimääräinen tuntiteho 6 kW

Ilmanvaihtokoneiden sähköteho 5 5 kW

Erillispoistojen sähköteho 1 1 kW

Lämmönkehitys ja lämmönjakelu (kiertovesipumput yms) 1 1 kW

Valaistusteho 15,2 10,0 kW

Keittiökoneet ja muut tuotantolaitteet 5 5 kW

Jäähdytys, sähköteho / kaukokylmä kW

E‐luvun laskentaan kuulumaton sähkönkäyttö kW

kW

Lämpökuorma ihmisistä 13,2 8,8 kW

"Kiinteistöenergia" / Tate‐järjestelmien  teho 3 4,8 kW

Valaistusteho 10,6 7,0 kW

Auringon säteily ikkunoista 0 kW

Keittiökoneet ja muut tuotantolaitteet kW

Vaippa + Ilmanvaihto 38,8 51,8 kW

Sähkö yhteensä 27,2 22,0 kW

Ilmaisenergia yhteensä 26,8 20,6 kW

Laskennallinen / mitattu tehon kulutus 39,1 53,2 kW

Toimivuustarkastus PVM 25.2.2016 Suunniteltu Toteutunut Yksikkö

Ulkolämpötila 0 1,2
oC

Sisälämpötila, lämmityskausi 21 22,5
oC

Henkilömäärä 120 80
oC

Kaukolämmön mitattu teho (tuntikeskiarvo) 30 kW

Sähkön mitattu teho (tuntikeskiarvo) 30 kW

Lämpökuorma ihmiset 13,2 8,8 %

Valaistuksen käyttöaste % 75,0 %

Poistoilman LTO:n vuosihyötysuhde  ɳa 70,0 55

Suunniteltu Toteutunut Yksikkö

Mitattu teho / laskennallinen teho 136 %

Energian hankinta pinta‐alaa kohti 26,9 36,5 W/m2

Energian hankinta käyttäjää kohti 326,2 664,4 W/hlo

IV‐kerroin 2,1 1,9 1/h

Ilmanvaihto / lämmin nettopinta‐ala  2,5 2,4 l/s/m2

Kokonaisilmanvaihto henkilöä kohti 30,8 43,4 l/hlö/s 

E‐lukuun kuulumaton sähkönkäyttö pinta‐alaa kohti

Pohjateho  pinta‐alaa kohti

Tilatehokkuus (Hyötyala/hlö)

Ilmatiiveysluku

Ilmanvaihtojärjestelmän SFP‐luku

Ilman lämmityksen osuus koko lämmitystarpeesta

Sähköteho / hyötyala 
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5 ryhmän päiväkoti, Tampere
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